
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA
GDAŃSKA

UL. ŻAGLOWA 11 GDAŃSK 80-560

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przepompownia scieków na rerenie SP nr 69 - remont

ADRES INWESTYCJI: SP 69 ul. Zielony Trójkat 1b Gdańsk

NAZWA INWESTORA: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

ADRES INWESTORA: UL. ŻAGLOWA 11 GDAŃSK 80-560

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Cezary Trajdos 

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Anna Herman

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.07.2024
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 •    opróżnienie i przygotowanie do prac zbiornika
•   sprawdzenie szczelności zbiornika - wykonać
niezbędna naprawy
•     weryfikacja poprawnego działania zasuw i zaworów
zwrotnych i w razie konieczności ich wymiana na nowe;
•     wymiana drabinki, prowadnic i innych nienadających
się do eksploatacji elementów itd
•     demontaż skrzynki zewnętrznej wraz ze sterownikiem;
•     demontaż i montaż nowych wyłączników
pływakowych,;
•     montaż nowej skrzynki zabezpieczającej dla
sterownika itd. z grzałkami
•     niezbędne pomiary elektryczne obiektu i weryfikację
połączeń wyrównawczych;
•     rozruch układu;
•     dokumentacja podwykonawcza.

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2 KNR 7-24
0156-01

Wymiana  kompletu pompy z kablami, automatyką szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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